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Elektrotechnik Wind
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Industrienetz Max Bogl Verbraucher

Spitzenlast 6,5 MW

tber 30 Kilometer MS Kabel
tausende von Anlagen und
Energieverteilungen

> Jahresverbrauch ca. 26 GWh
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Industrienetz Max Bogl Erzeugungsanlagen
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Entwicklung Energiezelle Max Bogl die letzten 10 Jahre

Erh6hung
Schwarzstart- Eigenversorgung

- Spitzenlast- & Inselbetrieb ~ auf 3,1 MWp
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Entwicklung Energiezelle Max Bogl die nachsten 10 Jahre

Weg zu einer unabhangigen und CO2 neutralen
Energieversorgung und zusatzlicher Wertschopfung
durch die gebundelte Vermarktung der Potentiale

Hoch-
Erhéhung temperatur-
Eigenerzeugung SPeicher
15 MWp

Ladeinfrastruktur
E-PKW

H? Herstellung

—9—

Flexibilitaten &
Speicher alle

Erhéhung Liegenschaften
Eigenversorgung  Als virtuelles
Kraftwerk

Wdrme Strom

Ubergreifendes

Lastmanagement ) Multi- funktionelles Energie-
weitere Absenkung / i Iﬁééﬁ%‘fﬂf Kraftwerk management &
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Ubernahme
WEA
oder PPA

100 % Eigen-
versorgung
CO2 neutral &
Kostenstabil

2030
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Planungsstrategien fur langfristige Investitionen EI:'

Wie bereitet man ein Unternehmen bestmoglich auf eine energetische Zukunft vor, die

man nicht kennt und bestenfalls in ihren groben Tendenzen bestimmen kann?

In dem man mit jeden Anpassungsschritt die Anzahl an Optionen
vergroRRert mit denen auf veranderte Rahmenbedingungen reagiert
werden kann.

Bei einem flexiblen System zeigen sich die Resilienz
gegenuber Veranderungen nicht daran, dass es seine
Verteidigungsmechanismen ausbaut, sondern daran,
dass es seine Reaktionsfahigkeiten auf
Veranderungen erweitert
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Planung als Kreisprozess 4 Stufen Modell
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Zieldefinition

Gewichtung
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\_

Umsetzung

Betrieb & Wartung

Erh6hung
der
Handlungs-
optionen
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Transparenz
schaffen

Bestandsanalyse

Potentialanalyse

~N

* Simulation von
Szenarien

 Technische

Detailplanung

~N

J

VDE DKE Arbeitsgruppe Planung zellularer Energiesysteme
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Was bringt die Zukunft 100% Eigenversorgung CO2 neutral E|=I

Tages-Energiekurve im Sommer
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Was bringt die Zukunft 100% Eigenversorgung CO2 neutral E|=I

Tages-Energiekurve im Winter
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Was bringt die Zukunft 100% Eigenversorgung CO2 neutral E|=I

Kostenaufteilung bei Umstellung auf 100% Eigenversorgung Beispielszenario Standort Sengenthal

= Kosten Eigenerzeugung Wind

= Kosten Eigenerzeugung PV
Kosten Brennstoff Kraftwerk

= Abschreibung Kraftwerk

\

= Kosten Eigenerzeugung PV =

= Kosten Bezug V/

Abschreibung P2G2P System
= Abschreibung Batterie
= Betriebskosten Kraftwerk
Betriebskosten P2G2P System
= Betriebskosten Batterie
= Umlagen / Steuer

= Gewinn

Mit einer konsequenten Diversifizierung der Energieversorgung ist es moglich eine langfristige sicher CO2 neutrale
und kostengunstige Versorgung zu erreichen, welche sich flexibel auf verdnderte Rahmenparameter einstellen kann.
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Planung und Engineering Leistungen fur
komplexe Energiel6sungen

Gerne Unterstltzen wir Sie bei der Entwicklung, Planung und
Umsetzung mit unserer Erfahrung.

Josef Bayer
Head of Research & Development Energy Systems
Tel.: +49 9181 909 — 13734 E-Mail: jobayer@max-boegl.de




